
5.2 แสงในส ำนักงำน 

5.2.1 มีกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง (โดยอุปกรณ์กำรตรวจวัดควำมเข้มแสงที่ได้

มำตรฐำน) และด ำเนนิกำรแก้ไขตำมทีม่ำตรฐำนก ำหนด 

 - มาตรการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 

คณะนติิศาสตร์ ก าหนดมาตรการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุง

แสงส่างให้มคีวามเสมาะสมต่อสภาพการท างานของบุคลากรในส านักงาน 

 

ปีงบประมาณ 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เข้าตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและเสยีงรบกวน เมื่อวันที่ 5 สงิหาคม 2564 

กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง  

ล ำดับ พื้นที่วัด ค่ำควำมเข้มแสง (LUX) 

1 โต๊ะท างานนางณลภัส ปัญญาวงค์ 449 Lux 

2 โต๊ะท างานนายนทีสุทธิ์ อุทธิยา 423 Lux 

3 โต๊ะท างานนายทรงพันธ์ อนุพันธ์ 452 Lux 

4 โต๊ะท างาน นายปวริศร์ ด ารงพุฒิเมธา 420 Lux 

5 โต๊ะท างาน น.ส.นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร 440 Lux 

6 โต๊ะท างาน น.ส.พวงผกา ธนะจักร์ 443 Lux 

7 โต๊ะท างาน น.ส.มัสยา ชาวบ้านกร่าง 410 Lux 

8 โต๊ะท างาน น.ส.กฤตพร จุใจ 413 Lux 

9 โต๊ะท างาน น.ส.จุฑามณี จันทรศุ์ภเสน 448 Lux 

10 ห้องท างานคณบด ี 460Lux 

11 ห้องประชุมศาลจ าลอง 420 Lux 

12 ห้องศาลจ าลอง 308 Lux 

13 ทางเดนิระเบียง 589 Lux 

14 ห้องน้ า 320 Lux 

 

 

 

 



กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2564 

 

 



 

  

 

 



กำรปรับปรุงเพิ่มแสงสว่ำง ห้อง A308 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎำคม 2564 

  

 

 



หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงและเสียงรบกวน 

 


